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Gmina: Miasto Gorzdw Wielkopolski
miasto: 086101 1 - Gorzow Wielkopoiski
obreb: 086101_1.0005 Srédmiescie
ul.Mlyiiska dz.2028/2

MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH

SKALA 1 : 500

Kierownik prac geodezyjnych: — Geodeta Uprawniony
nrupr, zawod. 14

Wykonawca: GEOD - BUD
USEUGI GEODEZYINE
OTTO Henryk
or upr, zawod. 14162412
ul. B.Chrobrego 20/11, Gorzow Wikp,

Mapa aktualizowana , stan na 22.10.2020r.

Pomiar w uki. wspdlrzednych 2000/15 strefa 5
poziom odniesienia wysokosci : PL-EVRF2007-NH

ID zgtoszenia: WKG-I1V.6640.1133.2020

Opracowat dn.25.10.2020  Geodeta Uprawniony: OTTO Henryk

OTTO Henryk
162-1,2

nr upr. zawod. 14162-1,2

Poswiadcza sig, e niniejszy dokument zostal opracowany

W wynikt prac geoderviny h § karsars fisem o 126
Temat : Projekt zagospodarowania terenu.
Magazyn - przebudowa wneki.
Obiekt : Magazyn - przebudowa i zadaszenie wneki.
ledn. ewid. 086101_1 Gorzdw Wikp. ul. Miyrska 12, obreb
ewid. 086101_1.0005 Srédmiescie, dziatka nr 2082/2.
inwestor : Lubuski Urzad Wojewaodzki.
66-400 Gorzéw Wikp. ul. Jagielloriczyka 8.
Projektant : Zbigniew Kaminski ; Skala 1:500
Uprawnienia : Upr. bud. 91/87/Gw d—\\\—v Data 12.08.2020.
w specjal. instal. elektr. Nr. rys. E-1
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Oznaczenie urzadzenia ISTNIEJACE Q1 H1i Q2 Q3 Q4 Q5 Q6 -
Oznaczenie zacisku - - - = = s = &
Opis ! ZASILANIE WYLACZNIK SYGNALIZ&\CJA WYLACZNIK REZERWA OSWIETLENIE ROZDZIELNICA | TRANSFORMATOR|
| Z OBWODU GLOWNY OBECNOSCI ROZNICOWO- DLA PODSTAWOWE NATYNKOWA |BEZPIECZENSTWA
: ISTNIEJACE) POZ. NAPIECIA PRADOWY NAPEDU 10 OPRAW 1 GNIAZDO 16A 230/24V
ROZDZIELNICY ZASILANIA DLA | BRAMY LED 3P 230V + 16 VA
NATYNKOWE] OBWODOW GARAZOWE)] 1 GNIAZDO 16 A +
MYJINI Q3 + Q6 5P 400V + GNIAZDO 24V
WYLACZNIK 0-1
Moc 1420 W 1420 W - - - 336 W 1000 W -
Diugosc kabla 8,0 m - - - g 2 % ”
Przekrdj przewodu 5x4 | 5x4 = - 3x25 3x1,5 5x2,5 -
¥
Typ kabla YDY/RL | YDY < - YDY / YDYp YDY / YDYp YDY / RL -
Typ izolacji kabla 750V 750V - - 750V 750 V 750V -
Lista urzadzen Legrand
Producent Referencja Opis Ilosé
Legrand 001961 MASKOWNICE, 5SMOD., CIEMNOSZARY R746A 1
tegrand 004280 GNIAZDO 2P+7Z 10/16 A 250V G380 1 Temat : Schemat ukfadu zasilania instalacji elektrycznej.
Legrand 403353 WYL. 5301 TX3 6000A B6 1P 2 Rozdzielnica TR magazynu.
Legrand 403357 WYL, 5301 TX3 6000A B16 1P 1 Obiekt : Magazyn - przebudowa i zadaszenie wnegki.
Legrand 403403 WYE. 5303 TX3 6000A B20 3P 1 Jedn. ewid. 086101_1 Gorzdw Wlkp. ul. Mtyriska 12, obrgb
Legrand 406486 ROZL. IZOL. FR304 40A 4P 1 awid. 086101_1.0005 Srédmiescie, dziatka nr 2082/2.
Legrand 411707 P304 TX3 25A 30MA 4P AC " Inwestor : Lubuski Urzad Wojewodzki.
= 66-400 Gorzow Wikp. ul. Jagielloficzyka 8.
Legrand 412934 LAMPKA LED 3 KOL. CZERW/ZOLTA/ZIEL. 230/400V 1 7 . . 2
y ” prae e Projektant : Zbigniew Kaminski \ Skala -
rani RMATOR BEZPIECZ. TR 316
= L Uprawnienia: _ |Upr. bud. 91/87/Gw \\N Data 12.08.2020 1.
Legrand 501943 ROZDZ. RNE5 IP65 3x12 Z LISTWAMI PRZYL. 1 w specjal. instal. elektr. NF. rys. E-2
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Dziatka nr 20282
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ZASH ANIE 7 ISTNIEJACE) ROZDZIELNICY NA
ZEWNETRZNE! SCIANIE BUDYNKU MY
SAMOCHODOWE) LUW. W ROZDZIELNICY
ZABUDOWAC DODATKOWE ZABEZPIECZENIA
5303 B20 | ZASILIC Z PRZED WYLACZNIKA
GLOWNEGO OD STRONY ZASHANIA,
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‘WYPUST DLA NAPEDU BRAMY GARAZOWE!

1 __Pom nagazynowe
/56,3 Beton
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Driatka nr 2034

- OPRAWY OSWIETLENIOWE PRZEMYSLOWE

HERMETYCZNE IP66 LED TYPU TXLANATAKZ
MOC 42W TUFFLITE LED PRODUCENT EATON.

- ROZDZIELNICA INSTALACII ELEKTRYCZNYCH

RN P65 HERMETYCZNA (PRODUCENT LEGRAND].

- ROZDZIELNICA NATYNKOWA STACIONARNA
Z WYLACZNIKIEM SERIA KOLO (1 GNIAZDO

16A 3P 230V +1 GNIAZDO 16A 400V 5P+

WYHACZNIK 0-1) PRODUCENT PCE Dzierionisw.

SREDMNE NATEZENIE OSWIETLENIA PRZYJETO 150 Ix.

OSPRZET INSTALACYINY ZEWNETRZNY HERMETYCZNY.
PRZEWODY INSTALACH NIEOZNACZONE WYKONAC
JAKO 3-ZYLOWE (L+N+PE). INSTALACIE WYKONAC
JAKO NATYNKOWE W LISTWHE INSTALACYINE) PVC
(MOCOWANE ZA POMOCA KOLKOW ROZPOROWYCH).

Temat :

Rzut przyziemia.
Instalacje elektryczne.

Obiekt :

Magazyn — przebudowa i zadaszenie wneki.
Jedn. ewid. 086101_1 Gorzdéw Wlkp. ul. Mtyriska 12, obreb
ewid. 086101_1.0005 Srédmiescie, dziatka 2082/2.

Inwestor:

Lubuski Urzad Wojewddzki.
66-400 Gorzdw Wilkp. ul. Jag‘ie\llo ficzyka 8.

Projektant :

Zbigniew Kaminski Skala 1195

Uprawnienia :

Upr. bud. 91/87/Gw Data 12.08.2020r.

w specjal. instal. elektr. Nr. rys. E-3
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Temat : Rozdzielnica TR instalacji elektrycznych magazynu.
Przyktad wykonania.
Obiekt : Magazyn - przebudowa i zadaszenie wneki.
Jedn. ewid. 086101_1 Gorzdow Wikp. ul. Miyriska 12, obreb
ewid. 086101_1.0005 Srédmiescie, dziatka 2082/2.
Inwestor: Lubuski Urzad Wojewddzki.
66-400 Gorzow Wikp. ul. Jagielloriczyka 8.
Projektant : Zbigniew Kaminski Skala -
Uprawnienia : Upr. bud. 91/87/Gw Data 12.08.2020r.
w specjal. instal. elektr. NF. rys. E-4




